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PERENCANAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR PADA GEDUNG  BERTINGKAT RUMAH SAKIT PERMATA PALEMBANG   ABSTRAK   Petir merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya pengisian dan  pelepasan energi listrik antara awan dan tanah, dengan polaritas yang berbeda dari  awan ke awan dan di dalam awan itu sendiri. Walaupun terbilang jarang terjadi  awan petir namun awan pe tir ini berpotensi besar menyebabkan kerusakan pada  bangunan. Gedung rumah sakit permata palembang merupakan salah satu gedung  bertingkat di Kota Palembang. Gedung ini memiliki 8 lantai dimana  didalam  gedung rumah sakit ini  merupakan tempat fasilitas keseh atan  yang menyediakan  pelayanan medis dan perawatan pasien, sehingga membutuhkan perlindungan   dan  kenyamanan dari berbagai gangguan, salah satunya adalah gangguan alam seperti  sambaran petir. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan instalasi  penangkal petir rumah sakit permata Palembang menurut PU I PP untuk mengetahui  indeks bahaya dan nilai pe n tanahan. Dalam penelitian ini berasal dari sumber data  primer dan sekunder dan dilanjutkan dengan perencanaan serta pengerjaan sistem  penangkal petir . Pene litian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2024. Dari  hasil perencanaan pada gedung rumah sakit permata palembang dengan panjang  bangunan 55m, lebar bangunan 51m dan tinggi bangunan 48m. Didapatkan nilai  kerapatan petir 14,41 km 2 / tahun, luas daerah yang menarik sambaran petir  98.444,04 m 2 , jumlah sambaran petir pertahun 1,41/ tahun, efesiensi sistem proteksi  petir 0,92 atau sebesar 92 %, radius proteksi petir 80.384 m 2   dan  pengukuranan  tahanan tanah yang dilakukan menggunakan sistem elektroda batang t unggal  dimana dengan mencoba perhitungan kedalaman L 25 meter sehingga   terdapat nilai  R bt  1 = 4,780  𝛺 . Sesuai dengan standar puil 2011 yaitu 0 s ampai   5 ohm sudah   memasukin standar.   Kata Kunci:  Instalasi  Penangkal Petir, Gedung Rumah Sakit,  Sambaran Petir,  Indek s   Bahaya Petir, Pentanahan .


